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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчик рас-

хода ДРС, регистрационный № 68466-17 и содержит описание его устройства, 

принципа действия, технических характеристик и сведений, необходимых для 

правильной и безопасной эксплуатации изделия. 

К работе по монтажу и обслуживанию датчика расхода ДРС должны до-

пускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с 

электроприборами, квалификация – слесарь КИП и А (оператор) не ниже чет-

вёртого разряда. 

Датчик расхода ДРС не оказывает вредного воздействия на окружающую 

среду.   

Датчик расхода ДРС соответствует обязательным требованиям                     

ТУ 4213-035-12530677-2016 "Датчики расхода ДРС". 

 

1 Описание и работа изделия 

 

 1 .1  Н а з н а ч е н и е  и з д е л и я  

 

1.1.1 Датчик расхода ДРС (далее – датчик расхода) со встроенным программ-

ным обеспечением (далее – ПО) "VFD" предназначен для линейного преобразова-

ния объёмного расхода жидкости, протекающей в трубопроводе, в последователь-

ность электрических импульсов с нормированной ценой в зависимости от типораз-

мера датчика расхода и в токовый сигнал 4-20 мА.  

Датчик расхода может эксплуатироваться совместно с блоком вычисле-

ния расхода микропроцессорным БВР.М в составе счетчиков жидкости или в 

составе других счетчиков и информационно-измерительных систем, восприни-

мающих электрические импульсные сигналы, с частотой в диапазоне                 

0,2–200 Гц или токовые сигналы. 

Датчик расхода, в соответствии с заказом, обеспечивает цифровой выход по 

НART-протоколу (исполнение «HART»)  или по интерфейсу RS-485 (исполнение 

«Ц») с протоколом ModBus [RTU].  

1.1.2 Область применения – промышленные предприятия, объекты ком-

мунально-бытового назначения.  

1.1.3 Датчик расхода с видом взрывозащиты "nA" - "неискрящее электрообору-

дование" соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.15-2014 к 

конструкции взрывозащищенного электрооборудования группы II, имеет мар-

кировку взрывозащиты 2Ex nA IIС T6 Gc Х и допускает эксплуатацию во взры-

воопасных зонах класса 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. 
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Знак "Х" в конце маркировки взрывозащиты указывает, что при эксплуа-

тации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры 

наружной поверхности датчика расхода от измеряемой среды выше значения, 

допустимого для температурного класса Т6, на необходимость оберегать датчик 

от механических воздействий, при техническом обслуживании протирать кор-

пус влажной чистой ветошью. 

Взрывобезопасность датчика расхода обеспечивается отсутствием в элек-

трической схеме элементов нормально искрящих и подверженных нагреву выше 

80 С, а также степенью защиты оболочки IP57 или IP68 по ГОСТ 14254-2015. 

Датчик расхода взрывозащищенного исполнения «Вн» с видом взрывозащиты 

"d" - "Взрывонепроницаемая оболочка" соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014, 

ГОСТ IEC 60079-1-2011, имеет маркировку взрывозащиты 1Ex d IIС T6 Gb X, сте-

пень защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015 и допускает эксплуатацию во взрывоопас-

ных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. 

Знак "Х" в конце маркировки взрывозащиты указывает, что при эксплуа-

тации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры 

наружной поверхности датчика расхода от измеряемой среды выше значения, 

допустимого для температурного класса Т6, на необходимость оберегать датчик 

от механических воздействий, при техническом обслуживании протирать кор-

пус влажной чистой ветошью, датчики расхода исполнения «Вн» эксплуатиро-

вать с сертифицированными Ex-кабельными вводами и Ex-заглушками, кото-

рые должны соответствовать виду взрывозащиты  "d" для подгруппы IIC. 

Датчик расхода исполнения «Ех» (только для исполнений с цифровыми 

выходами «HART» или «Ц») соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, 

ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014 к конструкции взрывозащищенного 

электрооборудования группы II с видом взрывозащиты "ia" - "искробезопасная 

электрическая цепь", имеет маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIB T6 Ga Х, сте-

пень защиты не ниже IP57 по ГОСТ 14254-2015 и допускает эксплуатацию во 

взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. 

Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты датчика расхода указывает 

на его специальные условия применения, заключающиеся в следующем: 

– монтаж, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание должны 

производиться строго в соответствии с требованиями, установленными в экс-

плуатационной документации изготовителя; 



345.01.00.000-01 РЭ 

 5 

– при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения 

температуры элементов датчика расхода вследствие нагрева от измеряемой 

среды выше значения, допустимого для температурного класса Т6; 

– к искробезопасным электрическим цепям датчика расхода должны под-

ключаться устройства, выполненные с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь», соответствующего уровня и имеющие действующие сер-

тификаты соответствия, допускающие возможность их применения во взрыво-

опасных зонах или вне взрывоопасных зон в качестве связанного электрообору-

дования, электрические параметры подключаемых устройств с учетом линии 

связи: напряжение, ток, мощность, индуктивность и электрическая емкость 

должны соответствовать искробезопасным параметрам датчика расхода; 

– необходимо оберегать датчик расхода от механических воздействий; 

– датчики расхода должны устанавливаться в местах, защищенных от струй 

воздуха с частицами пыли, протирать допускается с помощью влажной ветоши; 

– должны соблюдаться специальные условия применения, указанные в 

технической документации на комплектующее оборудование во взрывозащи-

щенном исполнении, входящее в состав законченного устройства. 

Датчик расхода должен применяться в полном соответствии с требовани-

ями "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ гл.7.3), "Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП гл.3.4), ТР ТС 012/2011, 

ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, ГОСТ 31610.19-2022 и дру-

гих нормативных документов, регламентирующих применение оборудования 

во взрывоопасных зонах. 

1.1.4 Датчик расхода может устанавливаться в помещениях или на откры-

том воздухе (под навесом) и эксплуатироваться при температуре окружающего 

воздуха от минус 45 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 95 % 

при температуре 35 С. 

Исполнения датчиков расхода, изготовленные по специальному заказу 

(кроме исполнений Ех по взрывозащите), могут  устанавливаться в помещениях 

или на открытом воздухе (под навесом) и эксплуатироваться при температуре 

окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 С и относительной влажности 

воздуха до 95  при температуре 35 С. 

1.1.5 Датчик расхода сохраняет работоспособность после замерзания и 

последующего оттаивания рабочей жидкости в проточной части датчика рас-

хода, а также при образовании наледи или отложений осадков на проточной ча-

сти датчика расхода толщиной не более 1 мм.  
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1.1.6 По защищенности от проникновения внешних твердых предметов и 

воды датчик расхода, в соответствии с заказом, имеет степень защиты IP57 или 

IP68 по ГОСТ 14254-2015. 

1.1.7 По прочности к воздействию синусоидальных вибраций датчик рас-

хода имеет группу исполнения N4 по ГОСТ Р 52931-2008. 

1.1.8 По устойчивости к воздействию атмосферного давления – группа ис-

полнения Р1 по ГОСТ Р 52931-2008. 

1.1.9 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружа-

ющего воздуха – группа исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008, но для темпера-

туры окружающего воздуха от минус 45 С (минус 60 С – по спецзаказу) до 

плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 95 %  при температуре 35 С. 

1.1.10 Встроенное ПО "VFD" датчика расхода имеет уровень защиты - вы-

сокий (в соответствии с Р 50.2.077-2014). 

 

1 .2  Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  

1.2.1 Измеряемая среда – вода, нефть, нефтепродукты и другие, неагрес-

сивные к стали марки 12Х18Н10Т и 20Х13, жидкости или сжиженные газы с 

параметрами: 

– концентрация солей, г/дм3, не более  ..................................................  20,0; 

– концентрация твёрдых частиц, г/дм3, не более  ...................................  1,0; 

– максимальный поперечный размер твёрдых частиц, мм  ...................  3,0; 

– избыточное давление, МПа  ................................................. от Рmin до Рmax;  

– температура, С  ........................................................................  от 0 до 150; 

– вязкость, м2/с, не более  .................................................................  12,010-6.  

П р и м е ч а н и я  

1 Значение нижнего предела избыточного давления Рmin определяется из расчета на кавита-

ционный запас при максимальном эксплуатационном расходе и равняется (Рп+0,3) МПа, где Рп – дав-

ление насыщенного пара измеряемой среды при рабочей температуре. 

2  Для датчиков расхода ДРС-12А(М) вязкость среды не более 2,010-6 м2/с. 

3 Максимальное значение верхнего предела избыточного давления Рmax из ряда: 2,5; 4,0; 6,3; 

10,0; 16,0; 20,0; 25,0 МПа в соответствии с заказом. 

4 При эксплуатации датчиков расхода во взрывоопасных зонах температура измеряемой 

среды не более плюс 80 С. 

1.2.2 Основные параметры датчиков расхода приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Типоразмер и 

модификация 

датчика рас-

хода 

Номинальный 

диаметр DN 

Номиналь-

ное давле-

ние PN, 

МПа 

Наимень-

ший рас-

ход, м3/ч 

Q*
наим 

Диапазон экс-

плуатационных 

расходов,  м3/ч 

Цена вы-

ходного 

импульса,  

10-3 м3 пере-

ходный 

Q*
пер 

наиболь-

ший 

Qнаиб 

ДРС-25 

ДРС-25Г 

80, 100 

100 
6,3; 25,0 

0,8 

1 

1 

1,25 
25 0,1 

ДРС-50 

ДРС-50Г 

80, 100 

100 
6,3; 25,0 

1,25 

2 

2 

2,5 
62,5 1 

ДРС-200 

ДРС-200Г 
100 6,3; 25,0 5 8 200 1 

ДРС-300 

ДРС-300Г 
100 6,3; 25,0 10 12 300 1 

ДРС-12А 

ДРС-12М 
50 6,3; 25,0 0,15 0,2 12 0,01 

ДРС-25А 

ДРС-25АГ 
50 6,3; 25,0 

0,6 

0,8 

0,8 

1,0 
30 0,1 

ДРС-25М 

ДРС-25МГ 
50 6,3; 25,0 

0,6 

0,8 

0,8 

1,0 
30 0,1 

ДРС-50А 

ДРС-50АГ 
50 6,3; 25,0 

1,25 

2,0 

2,0 

2,5 
62,5 1 

ДРС-100М 

ДРС-100МГ 
80, 100 6,3; 25,0 2,5 3 100 1 

ДРС-200М 

ДРС-200МГ 
100 6,3; 25,0 4 5 200 1 

ДРС-500М 

ДРС-500МГ 
150 6,3; 25,0 12,5 15 500 1 

             * Нормируется при вязкости измеряемой среды до 1,010
-6 м2/с. 

П р и м е ч а н и я  

1 При работе на средах с вязкостью от 1,010-6
 до 1210-6

 м2/с  - нижний  предел эксплуатаци-

онных расходов и наименьший расход должны определяться по формулам   

Q
пер  = Q*

пер 106, м3/ч, Q
наим  = Q*

наим 106, м3/ч, 

где     - вязкость измеряемой среды,  м2/с. 

2 Исполнение датчиков расхода ДРС-25Г, ДРС-50Г, ДРС-200Г, ДРС-300Г, ДРС-25АГ, ДРС-

50АГ, ДРС-25МГ, ДРС-100МГ, ДРС-200МГ, ДРС-500МГ изготавливается по специальному за-

казу для сред, содержащих газовую фазу до 5 % (по объему при рабочих условиях), дополни-

тельная погрешность по жидкости при максимальном газосодержании не превышает 5 %. 

3 Датчик расхода допускает "перегрузку" по расходу в пределах от Qнаиб  до 1,6 Qнаиб  при из-

быточном давлении не менее 0,8 МПа. 

 4 Номинальный диаметр датчика расхода DN соответствует номинальному диаметру изме-

рительного трубопровода. 

1.2.3 Основная относительная погрешность датчика расхода по импульс-

ному и цифровым выходам в диапазоне расходов от Qпер до Qнаиб не превышает 

0,5 %, 1,0 % или 1,5 % (в соответствии с заказом), в диапазоне расходов от 

Qнаим до Qпер не превышает 4,0 % (см.таблицу 1). 
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1.2.4 Основная погрешность датчика расхода по токовому выходу, приве-

денная к верхнему пределу, во всем диапазоне расходов без перегрузки не превы-

шает 2,5 %.   

1.2.5 Дополнительная погрешность датчика расхода от изменения темпе-

ратуры измеряемой среды от 20 С до любого значения в диапазоне от 

0 до 150 С, не более 0,35 % на каждые 10 С изменения температуры. 

1.2.6 Дополнительная погрешность датчика расхода от изменения вязко-

сти рабочей среды от 1,010-6 до 12,010-6 м2/с, не превышает 0,35 % на каждые 

2,010-6 м2/с изменения вязкости. 

1.2.7 Потери давления на датчике расхода при наибольшем эксплуатаци-

онном расходе и при плотности жидкости 1,0 кг/дм3, не более, МПа  ..........  0,1. 

1.2.8 Электрические параметры импульсной выходной цепи датчика рас-

хода, гальванически развязанной от остальных цепей датчика и его корпуса и 

представленной периодическим импульсным изменением выходного сопротив-

ления (оптронный ключ), имеют значения: 

– низкое сопротивление, Ом, не более ...................................................  300; 

– высокое сопротивление, Ом, не менее  ............................................  50000; 

– предельно допускаемый ток, мА  ...........................................................  50; 

– предельно допускаемое напряжение, В  ................................................  28; 

– остаточный ток, мкА, не более  ............................................................  100; 

– цена импульсов по умолчанию соответствует таблице 1 и может быть 

изменена по специальному заказу. 

1.2.9 Напряжение между гальванически развязанными цепями, В, не бо-

лее .......................................................................................................................... 100. 

1.2.10 Параметры токовой выходной цепи датчика расхода, гальваниче-

ски развязанной от остальных цепей датчика и его корпуса: 

– напряжение источника питания постоянного тока, Uп, В  ..........  (24 4); 

– нагрузочное сопротивление, Rн, Ом, не более ……………. 
3

П
Н

1024

11U
R




 . 

1.2.11 Параметры искробезопасных электрических цепей для датчика 

расхода с видом взрывозащиты "ia" приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наименование параметра 

искробезопасных электрических цепей 

Питание 

Импульс-

ный вы-

ход 

RS485 

HART/ 

Токовый 

выход 

Клеммы: 

1 (0 В) 

2 (+24 В) 

Клеммы: 

3 (Вых+) 

4 (Вых-) 

Клеммы: 

5 (В-) 

6 (А+) 

Клеммы: 

5 (Вых+) 

6 (Вых-) 

Максимальное входное напряжение Ui, В 28 28 - 28 

Максимальный входной ток Ii, мА 125 125 - 125 

Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ 0,35 0,35 - 0,35 

Максимальная внутренняя индуктивность 

Li, мГн 
0,9 0,9 - 0,9 

Максимальное выходное напряжение Uо, В - - 5 - 

Максимальный выходной ток Iо, мА - - 200 - 

Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ - - 0,05 - 

       
Примечание – Емкость кабельной линии не более 0,2 мкФ, индуктивность кабельной ли-

нии не более 1,0 мГн. 

 

1.2.12 Питание датчика расхода осуществляется от стабилизированного ис-

точника постоянного тока напряжением от 20 до 28 В, обеспечивающего нагру-

зочный ток не менее 75 мА (не менее 125 мА для датчиков расхода на температуру 

окружающей среды от минус 60 С). 

1.2.13 Мощность, потребляемая датчиком расхода, Вт, не более  .......  1,5. 

1.2.14 Мощность, потребляемая датчиком расхода, изготовленным по спец-

заказу для температуры окружающей среды от минус 60 С, Вт, не более  ......  2,5. 

1.2.15 Длина линии связи, м, не более  .................................................  1000. 

1.2.16 Встроенное ПО "VFD" обеспечивает полное функционирование 

датчика расхода, является полностью метрологически значимым и имеет иден-

тификационные данные в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО VFD 

Номер версии (идентификационный номер) ПО 7 8 9 

Цифровой идентификатор ПО 0х2Е39 0х2С44 0x68DA 

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора CRC-16 

Процедура определения идентификационных данных приведена в при-

ложении А. 

Настройки изготовителя, сервисные настройки и накопительные значения 
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счетчиков (время наработки, объем жидкости) отделены от ПО "VFD", а доступ-

ные изменения настроек (скорость передачи данных по интерфейсу и др.) не яв-

ляются влияющими на метрологические характеристики. 

1.2.17 Цифровые интерфейсы НART-протокол и RS-485 с протоколом 

Modbus [RTU] обеспечивают проверку идентификационных данных программ-

ного обеспечения и передачу следующей текущей информации: 

– расход жидкости, в м3/ч и в процентах от верхнего предела измерения; 

– сохраняемый во встроенной энергонезависимой памяти, объем жидко-

сти, нарастающим итогом, в м3; 

– диагностику следующих неисправностей:  

1) системная ошибка - код 0; 

2) слабый "сигнал ультразвука" – код 1; 

3) недостаточный уровень "сигнала вихрей" - код 2; 

4) недостаточный уровень "качества вихрей" - код 3; 

5) сетевая "наводка" 50, 60 Гц -  код 4; 

6) сбой настроек - код 5; 

7) расход ниже диапазона измеряемых расходов - код 6; 

8) расход выше диапазона измеряемых расходов -  код 7. 

1.2.18 Масса датчика расхода (без комплекта монтажных частей), кг, не более: 

– ДРС-25, ДРС-25Г  ....................................................................................  20; 

– ДРС-50, ДРС-50Г   ................................................................................  15,4; 

– ДРС-200, ДРС-200Г, ДРС-300, ДРС-300Г  .........................................  12,5; 

– ДРС-12А, ДРС-25А, ДРС-25АГ, ДРС-50А, ДРС-50АГ  ........................  8; 

– ДРС-12М, ДРС-25М, ДРС-25МГ  .............................................................  6; 

– ДРС-100М, ДРС-100МГ  ...........................................................................  9; 

– ДРС-200М, ДРС-200МГ  .........................................................................  10; 

– ДРС-500М, ДРС-500МГ  .........................................................................  14. 

1.2.19 Габаритные размеры датчика расхода, приведены в приложении Б. 

1.2.20 Средняя наработка на отказ, ч, не менее  ................................  75000. 

1.2.21 Средний срок службы, лет, не менее  ............................................  12. 

1.2.22 Назначенный срок службы, лет  ...................................................... 12. 
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1 .3  К о м п л е к т н о с т ь  

 

1.3.1 Комплектность поставки датчика расхода приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование Кол. Примечание 

1 Датчик расхода ДРC 1 
Исполнение и типоразмер со-

гласно заказу 

2 Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 
Наличие и исполнение по специ-

альному заказу  

3 Комплект запасных частей 1 
Наличие и исполнение по специ-

альному заказу 

4 
Руководство по эксплуатации 

345.01.00.000-01 РЭ  
1 

 

5 Паспорт 345.01.00.000-01 ПС 1  

6 Методика поверки МП 208-050-2022 1 По специальному заказу 

 

1 .4  У с т р о й с т в о  и  р а б о т а   

  

1.4.1 Датчик расхода состоит из первичного преобразователя расхода (да-

лее – преобразователь ПР) и смонтированного на нем электронного преобразо-

вателя (далее - преобразователь ЭП). Преобразователь ЭП состоит из корпуса, 

в котором расположены плата преобразования, плата интерфейса и плата ком-

мутации.  Структурная схема датчика расхода приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема датчика расхода 
 

1.4.2 Датчик расхода работает следующим образом. Набегающий поток в 

преобразователе ПР образует за телом обтекания вихревую дорожку, состоя-

щую из двух цепочек вихрей, образующихся на кромках тела обтекания и пере-

мещающихся вместе с потоком. Частота вихреобразования зависит от объем-

ного расхода или скорости потока измеряемой среды. 

1.4.3 В датчиках расхода используются акустический или ультразвуковой 

методы определения частоты вихреобразования. 

Первичный преобразо-
ватель расхода ПР  

ЭП 

Плата  
преобразования 

Плата  
интерфейса 

Плата  
коммутации 
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1.4.4 При акустическом методе (для датчиков расхода исполнения        

ДРС-ХХГ и ДРС-ХХМГ) чувствительным элементом является датчик изгибаю-

щего момента, который устанавливается в корпусе преобразователя ПР за телом 

обтекания. 

1.4.5 При ультразвуковом методе в корпусе преобразователя ПР за телом 

обтекания диаметрально устанавливаются излучатель и приемник, формирую-

щие ультразвуковой луч перпендикулярно оси тела обтекания. Информацион-

ным параметром является фазовая модуляция ультразвукового луча. Модулиро-

ванный сигнал с приемника поступает в преобразователь ЭП. 

1.4.6 Преобразователь ЭП обеспечивает: 

– прием и обработку электрических сигналов с преобразователя ПР; 

– формирование информационных выходных сигналов; 

– прием и обработку управляющих внешних сигналов; 

– гальваническую развязку всех выходных цепей между собой, от цепи 

питания и корпуса датчика расхода. 

 1.4.7 Подключение датчика расхода осуществляется посредством клемм-

ной колодки на плате коммутации. Плата коммутации может быть выполнена в 

двух вариантах. Внешний вид платы коммутации приведен в приложении В. 

 

1.5 М а р к и р о в к а  и  п л о м б и р о в а н и е  

  

1.5.1 На табличке, прикрепленной к корпусу преобразователя ПР, указаны: 

– страна изготовления; 

– наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 

– наименование и условное обозначение датчика расхода; 

– знак утверждения типа средств измерений; 

– маркировка взрывозащиты; 

– изображение специального знака взрывобезопасности согласно Прило-

жению 2 ТР ТС 012/2011; 

– степень защиты, обеспечиваемая оболочкой датчика расхода IP57 или 

IP68 по ГОСТ 14254-2015; 

– заводской номер; 

– наименование органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата; 

– диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации; 

– параметры искробезопасной цепи; 

– единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Евразийского экономического союза; 
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– номинальное давление; 

– номинальный диаметр трубопровода;   

– обозначение технических условий; 

– стрелка указания направления потока жидкости; 

– год и квартал изготовления.  

1.5.2 На корпусе преобразователя ПР наносится маркировка материала, из 

которого изготовлена проточная часть датчика расхода (для корпусов, изготов-

ленных из стали 12Х18Н10Т). 

1.5.3 На табличках, прикрепленных к корпусу преобразователя ЭП указы-

ваются: 

– тип интерфейса;  

– назначение клемм на клеммной колодке; 

– предупредительные надписи в соответствии с исполнением по взрыво-

защите. 

1.5.4 Места пломбирования датчика расхода указаны на монтажном 

чертеже 345.01.00.000 МЧ. 

 

1.6 О б е с п е ч е н и е  в з р ы в о з а щ и щ е н н о с т и  nA 

1.6.1 Взрывобезопасность датчика расхода с видом взрывозащиты "nA" - 

"неискрящее электрооборудование" обеспечивается исполнением деталей и их 

соединений с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ 31610.15-2014. 

1.6.2. Датчик расхода имеет степень защиты от воздействия внешних 

твёрдых предметов и воды IP57 или IP68 по ГОСТ 14254-2015. 

1.6.3 На корпусе преобразователя ПР около заземляющего болта имеется 

рельефный знак заземления "  " .  

На крышке корпуса преобразователя ЭП нанесена предупредительная 

надпись: "ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ОБЕСТОЧЕНО". 

1.6.4 На табличке, прикрепленной к корпусу преобразователя ПР, имеется 

маркировка вида взрывозащиты 2Ex nA IIC T6 Gс X. 

 

1.7 О б е с п е ч е н и е  в з р ы в о з а щ и щ е н н о с т и  d  
 

1.7.1 Взрывобезопасность датчика расхода с видом взрывозащиты "d" - 

"взрывонепроницаемая оболочка" обеспечивается исполнением деталей и их 
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соединений с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014, 

ГОСТ IEC 60079-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2013. 

На чертеже средств взрывозащиты в приложении Г показано сопряжение 

деталей, обеспечивающих указанный вид взрывозащиты с указанием их допу-

стимых параметров.  

1.7.2 Взрывонепроницаемость ввода кабелей обеспечивается примене-

нием сертифицированных взрывозащищенных кабельных вводов. 

1.7.3 На корпусе преобразователя ПР около заземляющего винта имеется 

рельефный знак заземления "   ". 

На крышке корпуса преобразователя ЭП нанесена предупредительная 

надпись: "ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ". 

1.7.4 На табличке, прикрепленной к корпусу преобразователя ПР, имеется 

маркировка вида взрывозащиты "1Ex d IIС Gb T6 X". 

 

1.8 О б е с п е ч е н и е  в з р ы в о з а щ и щ е н н о с т и  ia 

1.8.1 Взрывобезопасность датчика расхода с видом взрывозащиты "ia" - 

"искробезопасная электрическая цепь" обеспечивается исполнением деталей и 

их соединений с соблюдением параметров взрывозащиты по                                

ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014. 

  1.8.2 Параметры искробезопасных цепей датчика расхода соответствуют 

приведенным в таблице 2, что соответствует требованиям для взрывоопасных 

смесей категории IIВ. 

Питание датчика расхода осуществляется от искробезопасных источни-

ков питания через барьер безопасности с Io не более 120 мА постоянного тока и 

напряжением Uo не более 28 В. 

В цепи питания реализована схема защиты от некорректного подключе-

ния. 

1.8.3 На корпусе преобразователя ПР около болта заземления имеется ре-

льефный знак заземления "  ". 

На крышке корпуса преобразователя ЭП нанесена предупредительная 

надпись: "ВНИМАНИЕ! ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ".  

1.8.4 На табличке, прикрепленной к корпусу преобразователя ПР, имеется 

маркировка вида взрывозащиты 0Ex ia IIB T6 Ga X.   
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2 Использование по назначению 

 

2 .1  Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  о г р а н и ч е н и я  

2.1.1 Датчик расхода допускает эксплуатацию при температуре окружаю-

щего воздуха от минус 45 С (от минус 60 С  – для исполнений по спецзаказу) 

до плюс 50 С и влажности до 95  при температуре 35 С. Устанавливается в 

помещении или на открытом воздухе (под навесом). 

2.1.2 Трубопровод в месте установки датчика расхода не должен испытывать 

постоянно действующих вибраций и тряски. Допустимый уровень вибрации ча-

стотой до 80 Гц и амплитудой до 0,15 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

использовать датчик расхода в качестве монтажной вставки при выполнении сварочных 

работ на трубопроводе. 

 

2 .2  П о д г о т о в к а  и з д е л и я  к  и с п о л ь з о в а н и ю  

 

2.2.1 Меры безопасности  

2.2.1.1 Монтаж и демонтаж датчика расхода производить только при от-

сутствии давления в участке трубопровода с установленным датчиком расхода. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

устанавливать датчик расхода на трубопроводах с давлением выше номинального 

давления датчика расхода. 

2.2.2 Порядок монтажа 

2.2.2.1 После транспортирования при отрицательных температурах перед 

распаковыванием необходима выдержка датчика расхода в упаковке в нормаль-

ных условиях в течение 1 ч. 

2.2.2.2 Монтаж датчика расхода должен производиться в измерительный 

трубопровод, представляющий собой прямолинейные участки трубопроводов 

до и после датчика расхода. Длины прямолинейных участков составляют не ме-

нее пяти номинальных диаметров до и не менее трех номинальных диаметров 

после датчика расхода. 

2.2.2.3 Измерительный трубопровод может располагаться под любым уг-

лом к горизонтальной плоскости при условии полного заполнения его измеряе-

мой средой. 
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2.2.2.4 Монтаж датчика расхода в измерительный трубопровод должен 

быть выполнен в соответствии с требованиями монтажного чертежа 

345.01.00.000 МЧ. Направление стрелки на корпусе датчика расхода должно сов-

падать с направлением потока измеряемой среды в измерительном трубопроводе. 

2.2.2.5 При размещении измерительного трубопровода необходимо при-

держиваться следующих рекомендаций: 

– номинальный диаметр подводящего трубопровода должен быть не 

меньше, чем у измерительного; 

– не размещать измерительный трубопровод выше подводящего для ис-

ключения скопления в нем газовой фазы; 

– не размещать измерительный трубопровод в непосредственной близо-

сти к насосу, создающему пульсации расхода измеряемой среды; 

– не размещать измерительный трубопровод в непосредственной близо-

сти к арматуре, в которой возникает кавитация; 

– не размещать измерительный трубопровод непосредственно перед об-

ратным клапаном, если последний имеет номинальный диаметр больший, чем у 

измерительного трубопровода; 

ВНИМАНИЕ 

При наличии непосредственно перед измерительным трубопроводом местных 

гидравлических сопротивлений, создающих значительные возмущения, закрутку, 

пульсации потока измеряемой среды, на подводящем трубопроводе следует уста-

навливать устройство подготовки потока. 

– допускается не учитывать влияние местных гидравлических сопротив-

лений перед измерительным трубопроводом, если расстояние до них не менее 

двадцати номинальных диаметров измерительного трубопровода; 

– при отрицательной температуре окружающего воздуха следует приме-

нять теплоизоляцию измерительного трубопровода. 

 2.2.2.6 Электрическое подключение датчика расхода необходимо произ-

водить в соответствии с приложением Д (при использовании в составе измери-

тельных комплексов) с обязательным выполнением требований ПУЭ и 

ГОСТ IEC 60079-14-2013 к кабельным линиям и их монтажу при установке дат-

чика расхода во взрывоопасных зонах. 

Для подключения рекомендуется использовать многожильный медный 

кабель. Клеммная колодка датчика расхода позволяет подключать проводники 

сечением от 0,2 до 1,5 мм2. 
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2.2.2.7 Перед вводом датчика расхода в эксплуатацию необходимо убе-

диться в надежности подключения датчика к местному контуру заземления. Се-

чение медных заземляющих проводников должно быть не менее 4 мм2. 

2.2.2.8 После выполнения монтажных и электромонтажных работ и под-

ключений датчик расхода готов к работе. 

 

2 .3  И с п о л ь з о в а н и е  и з д е л и я  

 2.3.1 Определение расхода Q, в м3/ч, без использования вторичного пре-

образователя (см. Приложение Д, рисунок Д.1), производится по формулам 

  Q = 3600Кfвых,      (1) 

16

)4(Q
Q наиб 


I
,      (2) 

где  fвых    – частота импульсной последовательности с выхода датчика расхода, 

  в герцах, измеренная с помощью частотомера, входящего в состав 

информационно-измерительной системы; 

Qнаиб – верхний предел измерения расхода, м3/ч;  

I       – ток на  выходе датчика расхода, мА; 

К     – цена выходного импульса (см. таблицу 1). 

2.3.2 Расчет потери давления Pi , МПа, на датчике расхода при расходе 

Qi  , м
3/ч, производится по формуле 

2

Q

Q













наиб

i
сДуi KP  ,     (3) 

где с –  плотность измеряемой среды, т/м3; 

Кду –  конструктивный коэффициент, зависящий от размеров  

 проточной части датчика расхода и равный 0,1 МПа·м3/т. 

2.3.3 Определение предельных значений погрешности датчика расхода в 

условиях эксплуатации производится по формуле 

                 
 

2
10

10

202
дδ 







 


C

iC t
э , %    

где     δд  – предельное значение основной относительной погрешности  

                   датчика расхода, %; 

          10
с – дополнительная погрешность датчика расхода от измерения  

                    температуры измеряемой среды, %, на каждые 10 оС; 
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 ti 
c  – значение рабочей температуры измеряемой среды, оС. 

 

3 Поверка 

3.1 Поверке подлежат датчики расхода при выпуске из производства, 

находящиеся в эксплуатации, на хранении и выпускаемые из ремонта. 

Межповерочный интервал - четыре года. 

3.2 Поверка датчика расхода проводится в соответствии с документом          

МП 208-050-2022 "ГСИ. Датчики расхода ДРС. Методика поверки". 

 

4 Техническое обслуживание 

 

4.1 Техническое обслуживание и ремонт должны осуществляться с учетом 

требований ГОСТ IEC 60079-17-2013, ГОСТ 31610.19-2022 и производится обслу-

живающим персоналом, имеющим квалификацию - слесарь КИП и А (оператор) не 

ниже четвёртого разряда. 

4.2 Обслуживание датчика расхода в процессе эксплуатации заключается в 

периодических осмотрах, не реже одного раза в десять месяцев: 

– состояния герметизирующих элементов датчика расхода; 

– состояния наружных поверхностей, отсутствие вмятин, следов коррозии 

и других повреждений; 

– состояния проточной полости датчика расхода (при работе на средах, 

вызывающих отложения); 

– целостности соединительного кабеля и надежности соединений; 

– целостности заземления. 

4.3 Осмотр датчика расхода при работе на средах, вызывающих отложе-

ния на проточной части преобразователя расхода ПР, должен производиться в 

следующей последовательности: 

– отключить питание; 

 – отсоединить заземляющее устройство и присоединительный кабель; 

 – остановить перекачку жидкости по трубопроводу; 

 – убедиться в отсутствии избыточного давления в трубопроводе; 

 – отвернуть фланцевый крепеж и извлечь датчик расхода; 

 – осмотреть проточную полость датчика расхода. При наличии загрязне-

ний и механических отложений удалить механические примеси и промыть ра-

бочую полость ацетоном ГОСТ 2768-84 или бензиновым растворителем Не-

фрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92); 
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– осмотреть состояние клеммных соединений и при необходимости про-

мыть контакты спиртом ГОСТ 17299-78; 

 – установить датчик расхода на рабочее место, подсоединить заземляю-

щее устройство и соединительный кабель. 

 4.4 Допускается промывка трубопровода с датчиком расхода потоком 

жидкости обратного направления. 

4.5 При замерзании рабочей жидкости в проточной части датчика расхода 

допускается ее размораживание путем нагрева корпуса преобразователя рас-

хода ПР паром, горячей водой или другими средствами с температурой не выше 

100 С. Соединительный кабель и корпус преобразователя ЭП при этом должны 

быть защищены от теплового воздействия. 

 4.6 При выходе из строя в течение гарантийного срока эксплуатации датчик 

расхода или его составные части должны быть отправлены на предприятие-изго-

товитель с приложением акта и паспорта с отметкой о характере неисправности. 

4.7 Осмотр и ремонт, связанные со вскрытием составных частей датчика 

расхода, производится только на предприятии-изготовителе или в организа-

циях, осуществляющих сервисное обслуживание и имеющих разрешение на 

данный вид работ. 

4.8 Датчики расхода, установленные во взрывоопасных зонах классов 0, 1 

и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 должны подвергаться, кроме периодического, 

систематическим внешним осмотрам. При внешнем осмотре, кроме указанных 

в п.4.2, необходимо проверить: 

– сохранность пломб; 

– отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабельных линий; 

– надежность подключения кабелей; 

– отсутствие обрывов заземляющих проводов и их крепление; 

– отсутствие пыли и грязи на корпусе датчика. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

эксплуатация датчика расхода с повреждениями и неисправностями. 

4.9 Отказы и критерии предельных состояний: 

– потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным 

деталям; 

– нарушение герметичности разъемных и неразъемных соединений;  

– достижение предельных значений нормируемых параметров;  



345.01.00.000-01 РЭ 

 20 

– изменение геометрических размеров и состояния поверхностей внутрен-

них деталей, в том числе корпусных, влияющих на функционирование датчиков 

расхода. 

4.10 При обнаружении отказа, связанного с монтажом датчика расхода, 

необходимо перекрыть трубопровод, "сбросить" давление и устранить наруше-

ние уплотнения по фланцам. 

4.11 Отказы, связанные с нарушением герметичности внутри датчика рас-

хода, изменением геометрических размеров, следует устранять только на пред-

приятии-изготовителе или в организациях, имеющих разрешение на данный вид 

работ. 

 

5 Хранение 

5.1 Датчик расхода должен храниться на стеллаже в помещении или смон-

тированным в составе блочного оборудования в соответствии с условиями хра-

нения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от ми-

нус 60 до плюс 50 С. Воздух не должен содержать примесей агрессивных газов 

и паров. 

5.2 Обслуживание датчика расхода во время хранения не предусматривается.  

Назначенный срок хранения 10 лет. 

 

6 Транспортирование 

6.1 Транспортирование датчика расхода должно производиться в упако-

ванном виде или смонтированным в составе блочного оборудования в соответ-

ствии с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего 

воздуха от минус 60 до плюс 50 С всеми видами транспорта с защитой от ат-

мосферных осадков и в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-

щими на данном виде транспорта. 

6.2 При погрузке и выгрузке датчика расхода необходимо соблюдать тре-

бования, оговоренные предупредительными знаками на таре. 

  

7 Утилизация 

7.1 Датчик расхода не содержит вредных материалов и веществ, требую-

щих специальных методов утилизации. 
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7.2 После окончания срока службы датчик расхода подвергается меропри-

ятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-

техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации по 

утилизации черных, цветных металлов и электронных компонентов.  
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Процедура определения идентификационных данных 

 

А.1 Методы генерации идентификационного наименования ПО, номера версии (иден-

тификационного номера) ПО, алгоритма вычисления цифрового идентификатора отсут-

ствуют. 

А.2 Методом генерации цифрового идентификатора (контрольной суммы) является 

CRC-16. 

А.3 Визуализировать идентификационные данные ПО можно с помощью программы 

«ПО ДР RS-485» с обменом данных через разъём настройки (находится под пломбой), HART 

или RS-485. 

 

А.4 Представление идентификации через интерфейс разъёма настройки  

А.4.1 Соединить датчик расхода с персональным компьютером (далее – ПК) по интер-

фейсу разъёма настройки в соответствии с инструкцией по настройке датчика расхода. 

А.4.2 На ПК с операционной системой Windows запустить программу «ПО ДР RS-

485». Окно программы показано на рисунке А.1. 

 

 
  

Рисунок А.1 – Окно программы «ПО ДР RS-485», закладка Modbus 

 

А.4.3 В поле Порт выбрать правильный порт в соответствии с электрической схемой 

и конфигурацией в операционной системе Windows. 

А.4.4 Открыть порт нажав кнопку Порт → Открыть. 

А.4.5 Выбрать закладку Modbus: 

– ввести 1 в поле Modbus → COM порт → Адрес; 

– ввести 57600 в поле Modbus → COM порт → Скорость; 

– ввести None в поле Modbus → COM порт →Чётность; 

– ввести 1 в поле Modbus → COM порт → Стоп-бит. 



345.01.00.000-01 РЭ 

 23 

А.4.6 Выбрать закладку Modbus → Идентификационные данные и нажать кнопку 

Чтение. 

А.4.7 Дождаться ответа от датчика: 

– в поле Modbus → Идентификационные данные → Наименование визуализиру-

ется идентификационное наименование ПО; 

– в поле Modbus → Идентификационные данные→ Номер версии визуализируется 

номер версии (идентификационный номер) ПО; 

– в поле Modbus → Идентификационные данные → Цифровой идентификатор 

визуализируется цифровой идентификатор (контрольная сумма); 

– в поле Modbus → Идентификационные данные → Метод вычисления цифро-

вого идентификатора визуализируется алгоритм вычисления цифрового идентификатора. 

 

А.5 Представление идентификации через интерфейс RS -485 

А.5.1 Соединить датчик расхода с ПК по интерфейсу RS-485 в соответствии с руко-

водством по эксплуатации. 

А.5.2 Выяснить настройки датчика по интерфейсу RS-485, а именно Адрес, Скорость, 

Чётность, Стоп-бит. Если невозможно выяснить настройки датчика по интерфейсу RS-485 

необходимо включить датчик с замкнутыми контактами 9 и 8 разъёма X8 в клеммной коробке 

датчика чтобы были применены настройки по умолчанию. Настройками по умолчанию явля-

ются Адрес = 1, Скорость = 19200, Чётность = Even, Стоп-бит = 1. 

А.5.3 На ПК с операционной системой Windows запустить программу «ПО ДР RS-

485». На экране отобразится окно программы (см. рисунок А.1). 

А.5.4 В поле Порт выбрать правильный порт в соответствии с электрической схемой 

и конфигурацией в операционной системе Windows. 

А.5.5 Открыть порт нажав кнопку Порт → Открыть. 

А.5.6 Выбрать закладку Modbus: 

– ввести значение адреса связи датчика в поле Modbus → COM порт → Адрес; 

– ввести значение скорости связи датчика в поле Modbus → COM порт → Скорость; 

– ввести значение чётности связи датчика в поле Modbus → COM порт → Чётность; 

– ввести значение стоп-бит связи датчика в поле Modbus → COM порт → Стоп-бит. 

А.5.7 Выбрать закладку Modbus → Идентификационные данные и нажать кнопку 

Чтение. 

А.5.8 Дождаться ответа от датчика: 

– в поле Modbus → Идентификационные данные → Наименование визуализиру-

ется идентификационное наименование ПО; 

– в поле Modbus → Идентификационные данные→ Номер версии визуализируется 

номер версии (идентификационный номер) ПО; 

– в поле Modbus → Идентификационные данные → Цифровой идентификатор 

визуализируется цифровой идентификатор (контрольная сумма); 

– в поле Modbus → Идентификационные данные → Метод вычисления цифро-

вого идентификатора визуализируется алгоритм вычисления цифрового идентификатора. 
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А.6 Представление идентификации через интерфейс HART 

А.6.1 Соединить датчик расхода с ПК по интерфейсу HART в соответствии с руко-

водством по эксплуатации. 

А.6.2 Выяснить настройки датчика по интерфейсу HART, а именно адрес. Если адрес 

неизвестен, то необходимо перебрать все адреса в диапазоне от 0 до 63. 

А.6.3 На ПК с операционной системой Windows запустить программу «ПО ДР RS-

485». Окно программы показано на рисунке А.2 

 

 
 

Рисунок А.2 – Окно программы «ПО ДР RS-485», закладка HART 

 

А.6.4 В поле Порт выбрать правильный порт в соответствии с электрической схемой 

и конфигурацией в операционной системе Windows. 

А.6.5 Открыть порт нажав кнопку Порт → Открыть. 

А.6.6 Выбрать закладку HART: 

– ввести сетевой адрес в поле HART → Выбор прибора → Polling Address; 

– нажать кнопку HART → Выбор прибора → Поиск. 

А.6.7 Дождаться ответа от датчика расхода. В случае успеха поля HART → Выбор при-

бора → Информация о приборе будут заполнены. Если ответ датчика отсутствует повторить с 

другим сетевым адресом. 

А.6.8. В случае успеха выбрать закладку HART → Идентификационные данные и 

нажать кнопку Чтение (Cmd128) (см. рисунок А.3). 
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Рисунок А.3 – Окно программы «ПО ДР RS-485», закладка HART, 

Идентификационные данные 

 

А.6.9 Дождаться ответа от датчика расхода: 

– в поле HART → Идентификационные данные → Наименование визуализируется 

идентификационное наименование ПО; 

– в поле HART → Идентификационные данные→ Номер версии визуализируется 

номер версии (идентификационный номер) ПО; 

– в поле HART → Идентификационные данные → Цифровой идентификатор ви-

зуализируется цифровой идентификатор (контрольная сумма); 

– в поле HART → Идентификационные данные → Метод вычисления цифрового 

идентификатора визуализируется алгоритм вычисления цифрового идентификатора. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Датчики расхода. Общий вид 

 

 
 

 

 
Таблица  Б.1                                                            Размеры, мм, не более 

Типоразмер H L D d d1 b 

ДРС-12А 345 140 91 40 48 7 

ДРС-12М 341 139 75 40 48 7 

 
Рисунок Б.1 - Датчик расхода ДРС-12А, ДРС-12М 

на давление PN 25 МПа. Общий вид 
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         Таблица  Б.2               Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d d1 b 

ДРС-25 
100 395 160 139 36 46 6 

80 386 139 113 36 46 6 

ДРС-25А 50 346 140 91 36 46 6 

ДРС-50А 50 360 140 91 50 60 8,5 

ДРС-50 
100 395 160 139 50 60 8,5 

80 386 139 113 50 60 8,5 

ДРС-200 100 395 160 139 78 88 11,5 

ДРС-300 100 415 160 139 94 104 14 

 
Рисунок Б.2 - Датчик расхода ДРС-25(А), -50(А), -200, -300 

на давление РN 25 МПа. Общий вид 
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         Таблица Б.3                Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d b 

ДРС-25Г 100 360 160 139 36 6 

ДРС-50Г 100 365 160 139 50 8,5 

ДРС-200Г 100 380 160 139 78 11,5 

ДРС-300Г 100 390 160 139 94 14 

 

 
Рисунок Б.3 - Датчик расхода ДРС-25Г,-50Г,-200Г,-300Г  

на давление РN 25 МПа. Общий вид 

 

 
 

 

 

защитная  

пломба 
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Таблица  Б.4                                                          Размеры, мм, не более 

Типоразмер H L D d d1 b 

ДРС-12А 345 141 91 40 48 7 

ДРС-12М 341 140 75 40 48 7 

 
Рисунок Б.4 - Датчик расхода ДРС-12А, ДРС-12М 

 на давление PN 6,3 МПа. Общий вид 

 

 

 

 

 

 



345.01.00.000-01 РЭ 

 30 

 

           Таблица  Б.5          Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d d1 b 

ДРС-25 
100 395 161 139 36 46 6 

80 386 140 113 36 46 6 

ДРС-25А 50 346 141 91 36 46 6 

ДРС-50А 50 360 141 91 50 60 8,5 

ДРС-50 
100 395 161 139 50 60 8,5 

80 386 140 113 50 60 8,5 

ДРС-200 100 395 161 139 78 88 11,5 

ДРС-300 100 415 161 139 94 104 14 

 

Рисунок Б.5 -  Датчик расхода ДРС-25(А), -50(А), -200, -300 

                         на давление РN 6,3 МПа. Общий вид 

 

 

защитная  

пломба 
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         Таблица  Б.6              Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d b 

ДРС-25Г 100 360 161 139 36 6 

ДРС-50Г 100 365 161 139 50 8,5 

ДРС-200Г 100 380 161 139 78 11,5 

ДРС-300Г 100 390 161 139 94 14 

 
Рисунок Б.6 - Датчик расхода ДРС-25Г, -50Г, -200Г, -300Г  

на давление РN 6,3 МПа. Общий вид 
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Таблица  Б.7   Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d d1 b 

ДРС-25М 50 341 140 75 36 46 6 

ДРС-100М 
80 386 140 113 68 78 12 

100 400 140 132 68 78 12 

ДРС-200М 100 407 140 132 74 78 11,5 

ДРС-500М 150 452 150 178 120 130 18 

 

Рисунок Б.7 – Датчик расхода ДРС-25М, -100М, -200М, -500М на давление 

PN 6,3 МПа. Общий вид 

 

защитная  

пломба 
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Таблица  Б.8               Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d d1 b 

ДРС-25М 50 341 139 75 36 46 6 

ДРС-100М 
80 386 139 113 68 78 12 

100 400 139 132 68 78 12 

ДРС-200М 100 407 139 132 74 78 11,5 

ДРС-500М 150 452 149 178 120 130 18 

 

 
Рисунок Б.8 – Датчик расхода ДРС-25М, -100М, -200М, -500М на давление 

PN 25 МПа. Общий вид 
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пломба 
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Таблица  Б.9               Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d d1 b 

ДРС-25МГ 50 316 140 75 36 46 6 

ДРС-100МГ 
80 356 140 113 68 78 12 

100 356 140 132 68 78 12 

ДРС-200МГ 100 374 140 132 78 88 11,5 

ДРС-500МГ 150 418 150 178 120 130 18 

 

 
Рисунок Б.9 – Датчик расхода ДРС-25МГ, -100МГ, -200МГ, -500МГ 

на давление PN 6,3 МПа. Общий вид 

 

защитная  

пломба 
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Таблица  Б.10          Размеры, мм, не более 

Типоразмер DN H L D d d1 b 

ДРС-25МГ 50 316 139 75 36 46 6 

ДРС-100МГ 
80 356 139 113 68 78 12 

100 356 139 132 64 78 12 

ДРС-200МГ 100 374 139 132 78 88 11,5 

ДРС-500МГ 150 418 149 178 120 130 18 

 

 
Рисунок Б.10 – Датчик расхода ДРС-25МГ, -100МГ, -200МГ, -500МГ 

на давление PN 25 МПа. Общий вид 

защитная  

пломба 
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Приложение В 

(обязательное) 

Внешний вид платы коммутации 

 

 
 

Клеммы 1, 2 – для подключения источника питания: 

- клемма 1 – «0 В»; 

- клемма 2 – «+24 В». 

Клеммы 3, 4 – частотный (импульсный) выход: 

- клемма 3 – «+F»; 

- клемма 4 – «-F». 

Клеммы 5, 6 – токовый выход для исполнения без цифровых интерфейсов и токовый 

выход + HART для исполнения с цифровым выходом по HART протоколу (при наличии):  

- клемма 5 – «+I»; 

- клемма 6 – «-I». 

Клеммы 5, 6, 7 – клеммы для подключения по интерфейсу RS-485 для исполнения с 

цифровым интерфейсом RS-485 (при наличии): 

- клемма 5 – «В(-)»; 

- клемма 6 – «А(+)»; 

- клемма 7 – «С». 

 
Рисунок В.1 – Внешний вид платы коммутации (вариант 1) датчиков расхода ДРС 
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Клеммы 1, 2 – для подключения источника питания: 

- клемма 1 – «0 В»; 

- клемма 2 – «+24 В». 

Клеммы 3, 4 – частотный (импульсный) выход: 

- клемма 3 – «+F»; 

- клемма 4 – «-F». 

Клеммы 5, 6 – токовый выход для исполнения без цифровых интерфейсов и токовый 

выход + HART для исполнения с цифровым выходом по HART протоколу (при наличии):  

- клемма 5 – «+I»; 

- клемма 6 – «-I». 

Клеммы 7, 8, 9 – клеммы для подключения по интерфейсу RS-485 для исполнения с 

цифровым интерфейсом RS-485 (при наличии): 

- клемма 7 – «В(-)»; 

- клемма 8 – «А(+)»; 

- клемма 9 – «С». 

 
Рисунок В.2 –Внешний вид платы коммутации (вариант 2) датчиков расхода ДРС 

        кроме датчиков расхода исполнения Ех по взрывозащите 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Чертеж средств взрывозащиты 

 

  

Рисунок Г.1 – Чертеж средств взрывозащиты датчика расхода ДРС 
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Рисунок Г.2 – Чертеж средств взрывозащиты датчика расхода ДРС-25А 

 



345.01.00.000-01 РЭ 

 40 

Приложение Д 

(обязательное) 

Схемы соединений и подключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П р и м е ч а н и е  – При эксплуатации датчиков расхода ДРС-ХХ Ех во взрывоопасных зонах, 

подключения производить с использованием барьеров искрозащиты. 

 

 
Рисунок Д.1 – Схема подключения датчика расхода ДРС к блоку БВР.М 

 для вариантов 1 и 2 платы коммутации 
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ИП1,  ИП2– источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В; 

R1    – резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 

R2    – сопротивление нагрузки токового выхода, определяемое по п.1.2.10; 

Сч    – частотомер Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;  

В      – вольтметр универсальный типа В7-38М ТУ 4237-157-66145830-2012; 

Iвых   – выходной токовый сигнал; 

fвых   – импульсный выходной сигнал. 

 
П р и м е ч а н и е  – Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с. 

 

 

 Рисунок Д.2 – Схема подключения датчиков расхода ДРС-ХХ, ДРС-ХХ Вн (без цифро-

вого выхода) при измерении расхода без использования вторичного при-

бора (контроллера) для вариантов 1 и 2 платы коммутации  
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ИП1,  ИП2– источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В; 

R1    – резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 

R2    – сопротивление нагрузки токового выхода (с HART от 230 до 1100 Ом); 

Сч    – частотомер Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;  

В      – вольтметр универсальный типа В7-38М ТУ 4237-157-66145830-2012 или 

устройство с HART протоколом; 

Iвых   – выходной токовый сигнал; 

fвых   – импульсный выходной сигнал. 

 
П р и м е ч а н и е  – Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с. 

 

 

Рисунок Д.3 – Схема подключения датчиков расхода ДРС-ХХ, ДРС-ХХ Вн (с интерфей-

сом HART) при измерении расхода без использования вторичного при-

бора (контроллера) для вариантов 1 и 2 платы коммутации  
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а) 

 

 
 

б) 

 

ИП1,  ИП2– источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В; 

R1    – резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 

R2    – сопротивление нагрузки токового выхода, определяемое по п.1.2.10; 

Сч    – частотомер Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;  

В      – вольтметр универсальный типа В7-38М ТУ 4237-157-66145830-2012; 

Iвых   – выходной токовый сигнал; 

fвых   – импульсный выходной сигнал. 

 
П р и м е ч а н и е  – Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с. 

 

 

 

Рисунок Д.4 – Схема подключения датчиков расхода ДРС-ХХ, ДРС-ХХ Вн 

(с интерфейсом RS-485) при измерении расхода без использования 

вторичного прибора (контроллера): 

а) для платы коммутации по варианту 1; 

б) для платы коммутации по варианту 2  
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ИП1, ИП2– источник питания постоянного тока с напряжением Uп = (24±4) В; 

Би1, Би2, Би3 – барьер искрозащиты; 

R1    – резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 

R2    – сопротивление нагрузки токового выхода (с HART от 230 до 1100 Ом); 

Сч    – частотомер Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;  

В      – вольтметр универсальный типа В7-38М ТУ 4237-157-66145830-2012 или 

устройство с HART протоколом; 

Iвых   – выходной токовый сигнал; 

fвых   – импульсный выходной сигнал. 

 
П р и м е ч а н и е  – Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с. 

 

 

Рисунок Д.5 - Схема подключения датчиков расхода ДРС- ХХ Ех (с интерфейсом 

HART) при измерении расхода без использования вторичного прибора 

(контроллера) для платы коммутации по варианту 1  
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ИП1,  ИП2– источник питания постоянного тока с напряжением Uп = (24±4) В; 

Би1, Би2, Би3 – барьер искрозащиты; 

R1    – резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 

Сч    – частотомер Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ. 

 
П р и м е ч а н и е  – Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с. 

 

 

Рисунок Д.6 - Схема подключения датчиков расхода ДРС- ХХ Ех (с интерфейсом 

RS-485) при измерении расхода без использования вторичного прибора 

(контроллера) для платы коммутации по варианту 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


